[image: C:\Users\Austris\Desktop\ast-ultimate-assets-pack-for-letter\veidlapa-rekviziti.png][image: C:\Users\Austris\Desktop\ast-ultimate-assets-pack-for-letter\veidlapa-logo.png]






	28.09.2021.
	Nr. 2.5/2021/3132

	Uz 
	Nr. 


 
	Sarunu procedūras pretendentiem



Par sarunu procedūru "Būvprojektu izstrāde un būvdarbu veikšana 110kV transformatoru TNr.1 nomaiņai apakšstacijās "Talsi" un "Lauma""
- atbildes uz pretendentu jautājumiem
Cienījamās dāmas /Godātie kungi!
Ar šo vēstuli sniedzam atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par sarunu procedūru "Būvprojektu izstrāde un būvdarbu veikšana 110kV transformatoru TNr.1 nomaiņai apakšstacijās "Talsi" un "Lauma"" (ID Nr.AST2021/112).
Apakšstacija "Lauma"
[bookmark: _Hlk83641251][bookmark: _Hlk83640836]1. Jautājums: Vai nepieciešams uzstādīt esošos transformatora balsta izolatorus?
[bookmark: _Hlk83640985]Atbilde: Jāuzstāda esošie transformatora balsta izolatori.
[bookmark: _Hlk83641272]2. Jautājums: 2.1. punktā, kā arī cenu tabulā ir minēts, ka paredzamais avārijas atjaunošanas laiks ir 12 stundas, savukārt 8. punktā ir minēts, ka ir jāspēj atjaunot apakšstacijas darbu 24 stundu laikā. Kuru avārijas atjaunošanas laiku izmantot?
Atbilde: Paredzamais avārijas atjaunošanas laiks ir 12 stundas. 
3. Jautājums: 2.4 punktā minēts, ka nepieciešams uzstādīt rezervē esošus 110kV strāvmaiņus (300/5A). Kāda tipa strāvmaiņus ir paredzēts uzstādīt?
Atbilde: Paredzēts uzstādīt TFZM-110 tipa strāvmaiņus.
4. Jautājums: Lūdzu norādīt transformatora ražotāja rūpnīcas tehniskās dokumentācijas nodošanas laiku projektētājiem, kuru ir nepieciešams attēlot kopīgajā plānā-grafikā.
Atbilde: Transformatora ražotāja rūpnīcas tehniskās dokumentācijas nodošana projektētājiem plānota 2021. gada decembra beigas.
5. Jautājums: Vai jaunuzstādāmais transformators būs aprīkots ar konstruktīvu atbalstu neitrāles vada izolatora novietošanai un piestiprināšanai?
Atbilde: Transformatora ražotājam ir norādīts, ka jāparedz balsta konstrukcija pie neitrāles izvada.

Apakšstacija "Talsi" 
[bookmark: _Hlk83641587]6. Jautājums: Vai un kur uzņēmējam jānogādā eļļā no transformatora? 
Atbilde: Uzņēmējam jānolej eļļa no transformatora un jānogādā AS "Augstsprieguma tīkls". Uzņēmējs var izmantot savu transportu vai eļļas utilizācijas firmas cisternu. Uzņēmējam eļļas noliešanas darbus jāiekļauj cenu sarakstā.
[bookmark: _Hlk83641626]7. Jautājums: 2.1. punktā, kā arī cenu tabulā ir minēts, ka paredzamais avārijas atjaunošanas laiks ir 12 stundas, savukārt 8. punktā ir minēts, ka ir jāspēj atjaunot apakšstacijas darbu 24 stundu laikā. Kuru avārijas atjaunošanas laiku izmantot? 
Atbilde: Paredzamais avārijas atjaunošanas laiks ir 12 stundas.
[bookmark: _Hlk83641655]8. Jautājums: Lūdzu norādīt transformatora ražotāja rūpnīcas tehniskās dokumentācijas nodošanas laiku projektētājiem, kuru ir nepieciešams attēlot kopīgajā plānā-grafikā. 
[bookmark: _Hlk83641684]Atbilde: Transformatora ražotāja rūpnīcas tehniskās dokumentācijas nodošana projektētājiem plānota 2021. gada decembra beigas. 
9. Jautājums: Vai jaunuzstādāmais transformators būs aprīkots ar konstruktīvu atbalstu ZS balsta izolatoru piestiprināšanai un transformatora neitrāles vada balsta izolatora uzstādīšanai?
 Atbilde: Jā. Transformators būs aprīkots ar konstrukcijām balsta izolatora neitrāles izvada stiprināšanai un ZS pusē balsta izolatoru stiprināšanai.
10. Jautājums: Cenu tabulā pozīcijā 2.8-A minēts "Balsta izolatora uzstādīšana uz jauno transformatoru. Izolatoru nogādā AST". Vai Pasūtītājs piegādā visus nepieciešamos balsta izolatorus transformatora pieslēgšanai? 
Atbilde: AS "Augstsprieguma tīkls" nodrošina balsta izolatora "N" izvadu, bet ZS pusē balsta izolatori jāpiegādā Uzņēmējam.
[bookmark: _Hlk83648263]11. Jautājums: Cenu saraksta 4.pielikums A daļa, punkts 2.8 - Esošo pārsprieguma novadītāju PNT-2 uzstādīšana uz jaunas metāla konstrukcijas un dzelzsbetona pamatiem. Apakšstacijā abos pieslēgumos ir piekārtie jaunā tipa 110 kV pārsprieguma novadītāji, vai tie jāmaina?	
Atbilde: Apakšstacijā "Talsi" pārsprieguma novadītāji nav jāmaina. Tiek precizēts cenu saraksts un svītrots 2.8.punkts - Esošo pārsprieguma novadītāju PNT-2 uzstādīšana uz jaunas metāla konstrukcijas un dzelzsbetona pamatiem:
	  Nr. 
p. k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības cena, EUR
	Summa, EUR
	Izpildes termiņš

	2.
	Celtniecības montāžas darbi
	
	
	
	
	

	2.7
	Neizmantotās RA aparatūras un kabeļu demontāža.
	kompl.
	1
	
	
	

	2.8
	Esošo pārsprieguma novadītāju PNT-2 uzstādīšana uz jaunas metāla konstrukcijas un dzelzsbetona pamatiem. 
	kompl.
	1
	
	
	

	2.8-A
	Balsta izolatora uzstadīšana uz jauno transformatoru. Izolatoru nogādā AST 
	Gb.
	1
	
	
	



Pielikumā:
1) [bookmark: _Hlk83648551]Precizēts cenu saraksts (MS Word datne);
2) Apakšstacijas "Talsi" bilde informācijai (Pdf datne).

Ar cieņu

	Valdes loceklis
	Mārcis Kauliņš
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